Spett. le
Comune di Sparanise

Piazza Giovanni XXII, 1
AOO: Comune di Sparanise ~

, 81056 — Sparanise (CE)
Prot.: 0002556 -ingresso
‘ \ -Ufficio protocollo-
el: 16/02/2018 S

Data: 13.02.2018 Rif.: CAL/O/2014

Oggetto: Trasmissione mensile analisi scarichi della Centrale termoelettrica di-

Sparanise Calenia Energia S.p.A.

- Con la presente, in riferimento alla autorizzazione agli scarichi e s.m.i., siamo a

trasmetterVi le analisi dello scarico di acqua processo del mese di Gennaio 2018.

Distinti saluti

Allegati: Analisi scarico

) - Calenia Energia S.p.A.
Sede Iegale Via Enrico Albareto 21 - 16153 Genova,; tel.: +39.010.291061; fax: +39.010.2910620;
Stabilimento: SS Appia — Km 187 - 81056 Sparanise (CE)
Reglstro delle Imprese c¢/o C.C.1.A.A. Genova, C.F. e P. IVA: 04192341214; R.E.A. n. 400519 Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
 Societa soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Power AG - Parkstrasse 23 - CH-5401 Baden



ECORICERCHE s.rl.

Via Principi Normanni n. 36, 81043 CAPUA

tel, fax 0823 620201
P. IVA 02924570613

¢-mail; ecoricerchestl@virgilio.it
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~ web-site: www.ecoricerchestl.it A LAB N° 1221
{Repporto di Prova ® 18012315 del 23/01/2018 Pagina 1412
{Ceriificato valido a tulll gl effettl i legge: ari. 16 R.D. 1 marzo 1928 1. 842 6 D.M. 25 marzo 1986)
ICommmento: CALENIA ENERGIA S.p.A. Strada Statale Appia Area Industriale ex Pozzi Sparanise (CE)
Oggetto: Acque dl scarico elichettate "Al1"
Accettazione n. 131 del 12/01/2018 12/01/2018

Campionamento-a cura di:

Ns. Tecnico

1SO 5667:2007 (")

IData Inizlo prova 12/01/2018 lData fine prova 23/01/2018
|Punto di prelovamento: JCALENIA ENERGIA S.p.A. Strada Statale Appla  Area Industiiale ex Pozzl Sparanise (CE)
Tipologla controllo Conformitd D.Lgs 152/06
Valore Limite di Emissione. Tab. 3 Incertezza
PARAMETRO um, Metodica VALORE All. 5 Parte Iil D.Lgs 152/06 - estesa
Scarico In acque superficlali
pH - APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 9,1 5595 + | 01
Odore © Tasso di diluizione| APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 Non Molesto non deve essere causa di molestie -
Colore - APAT CNR RSA 2020 Man 20 2003 Non Perc. DIl 1:10 non percett.diluizione 1:20 -
Materiall grossolani - APAT CNR IRSA 2080 Metodo B' Man 29 2003 Assenti Assenti -
Cloro attivo libero mg/l APAT CNR [RSA 4080 Man 292003 <0,01 0,2 -
Solidi sospesi totali mgfl APAT CNR IRSA 2090 Metodo B Man 29 2003 <25 80 ¢ -
BODs " mafl O; APAT GNR IRSA 5120 Man 29 2003 25 40- + 55
coD mgl0, . APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 80 160 + 14
Azoto Nitroso mgf APAT CNR IRSA 4050 Man 28 2003 <0,01 0.6 + -
Azoto Nitrico mgit APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 13 20 + 3
Azoto Ammoniacale mgll APAT CNR IRSA 4030 Man 28 2003 2 15 + 0,5
Tensioattvi totali ) mgh A Fesa 180 Man 20200 <0,5 2 | -
Fosforo totale mgh APAT CNR IRSA 4110 Motodo A2 Man 29 2003 08 10 * ‘0.2
Cadmio Mg | AT e a2 tan 2o 2om T <0,001 0,02 t]| -
Cromo mgh A e N 2 2009 PAT <0,1 2 x -
Rame mgl | AN e hen 2o 200 T <0,01 0.1 ] -
Ferro mgn | APATCNRIREAS0I0AMaN 292003 + APAT 0,5 2 £ o
Manganese mgh R oo o 20 200 APAT <0.1 2 | -
Nichel mgh | APATCNR RSASDIOAMaN 202003 4 APAT <01 2 £] -
Piombo mgll B 2 g APAT 0,005 02~ 0,001
2000 mo | e | <008 Yl
Cromo VI mgil APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003 R <0,03 0,2 + ‘ -
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Via Principi Normanni n. 36, 81043 CAPUA
tel. fax 0823620201
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e-mail: ecoricerchesri@virgilio.it
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web-site: www.ecoricerchesrl.it LAB N° 1221
Rapporto di Prova n° 18012315 det 23/01/2018 Pagina2di 2
‘ Valore Limite di Emissione. Tab. 3 Incertezza
PARAMETRO UM. Metodica VALORE All. 5 Parte 11l D.Lgs 152/08 estesa
Scarico in acque superficiall
Fluorurl  mgh APAT CNR IRSA 4020 Man 292003 27 6 + | 08
Cloruri mgh APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 134 1200 ‘ + 34
Solfati mgh APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 78 1000 + 19
SOsta:':?n:l;:s:e:;r;s“a)lk eoll mghl ‘ APAT CN‘R‘ IRSA 5160 Man 26 2003 <10 Zb § + -
Sostanze °$:;?l)ad'°mrb“ﬁ mgh APAT CNR IRSA 5160 Man 20 2003 <1 5 + ] -
Fenol®? mg/ APAT CNR IRSA 5070 Man 20 2003 <0,01 0,5 ES -
Sagglo Daphnia Magna € % Immobili APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003 10 ' 50 ‘ -
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GIUDIZIO DI CONFORMITA’

Le concentrazionl dei parametri esaminati risultano conformi ai valori limite della tabelia 3 dellallegato 5 Parte Il del D.Lgs. n.

152/06.

Fine Rapporto di Prova

- Il presente rapporto dl prova non puo essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laborai

1 risultat del prasente rapporto dl prova si riferiscono 30i0 agll oggett! sottoposti a prova

{*) prova non accreditata da ACCREDIA

Ove applicabile lincertezza associata al risultato & espressa come incertezza estesa caratterizzata da un fattore di copertura K=2,
che per una distribuzione normale del dati corrisponde ad un livello di fiducia del 95%
Per le prove microblologiche l'incertezza associata al risultato & espressa come intervallo di confidenza con fattore di copertura
K=2, corrispondente ad un livello di probabilita de! 85%
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